Ellevio AB (publ)

Berakning av magnetfalt

Vi har gjort en berdkning av magnetféltet pa véra tva 130 kV-ledningar som ar
beldgna norddst om planomréadet for Varla 6:17 m fl. i Kungsbacka kommun.
Resultatet finns i tabellen nedan.

Karlstad 2021-10-18
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Berdkningen &r gjord pa den ledningen som &r beldgen langst vister ut (ndrmast
planomrédet) och avstdnden som anges i tabellen &r raknade frén den vistligaste

fasen.
Horisontellt
avstand fran | Magnetfalt
ytterfas (m) | (mikrotesla)
0 1,50
1 1,44
2 1,34
3 1,23
4 1,11
5 0,99
6 0,88
7 0,78
8 0,70
9 0,62
10 0,56
11 0,50
12 0,46
13 0,41
14 0,38
15 0,35
16 0,32
17 0,29
18 0,27
19 0,25
20 0,23
21 0,22
22 0,20
23 0,19
24 0,18
25 0,17
26 0,16
27 0,15
28 0,14
29 0,13
30 0,13
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